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Внутри привода
380 В переменного тока 50 Гц

Клеммная колодка

Схема подключения VAD (380В)

Питание

Электрическая схема № Контактный код

  

Закрыть

Открыть

Удержание Остановить/

Общее дистанционное  управление
ЕSD

 

 

Внутри привода
Контроль питания НЗ

ОКонтроль питания Н

   

Ошибка 

Полностью открыт (S2)

олностьюП  закрыт (S1)

естныйМ /дистанционный(S4)

   

Ошибка 

Полностью открыт

 (S7)

олностьюП  закрыт (S5)

естныйМ /дистанционный(S8)

 (S3)

 (S6)
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